CALCULOS DE BAJA TENSION PARA SISTEMA NO REGULADO 9.6KVA

Distancia total (Km) 0.04 Nivel de proteccion
Carga total KVA: 9.68

Tensiéon Nominal V: 240

Corriente nominal 40.33333] 50.41667 2x50A

Real AWG No.8 1.61 Tabla 9, Capitulo 9, NTC 2050
Reactancia Inductancia AWG No 8 0.167 Tabla 9, Capitulo 9, NTC 2050
Factor de potencia 0.8

Impedancia Efectiva 1.4687 Tabla 9, Capitulo 9, NTC 2050
Caida de tension de fase a fase: Z*I*L 2.961878

DV 2.961878

E% 1.234116

Cumple con NTC2050

capitulos 210-19 y 215-2




